
proj. linia elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV

do celów oświetlenia ulicznego / obw. 1 /

typu YKXS 4x25 mm² / o długości 382 m

/ na całej długości w rurach osłonowych /
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proj. linia elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV

do celów oświetlenia ulicznego / obw. 1 /

typu YAKXS 4x25 mm² / o długości 448 m

/ na całej długości w rurach osłonowych /

proj. złącze ZKP+SO
pomiarowo-sterownicze
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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UZGODNIENIE Z INWESTOREM

Usytuowanie słupów i trasę linii kablowej nN 0,4 kV

oświetlenia ulicznego w pasie drogowym
uzgadniam pozytywnie.


