
Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę budynku socjalnego 
oraz  
budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej na Stadionie Miejskim w Wysokiem  
Mazowieckiem”.


W dniu 11.02.2013r. do Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie wpłynęło zapytanie:

1. W przekrojach budynku uwzględniono łaty 50x38 mm co 40 cm.


Pytanie: Prosimy o podanie rozwiązania konstrukcyjnego stropu nad parterem wraz ze 
sposobem mocowania listew (poz. 9,5 uwzględnia listwy drewniane). Co należy przyjąć do 
wyceny? Czy istniej możliwość zmiany na ruszt metalowy?

2. W przedmiarach robót poz. 9,6 przyjęto okładziny pojedyncze z płyt GK na stropach na rusztach gr. 12,5 mm, natomiast w przekrojach podano płyty GK gr. 5 cm.


Pytanie: Jaką grubość płyty GK należy przyjąć do wyceny?

