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 Wysokie Mazowieckie 13.08.2013
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

Dotyczy przetargu: Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 08.08.2013r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:
1. W budynku Gimnazjum projektowane jest 6 kolektorów DIS. W kosztorysie przewiduje się 7. Ile należy przyjąć do wyceny?

2. Czy wymagana jest konstrukcja wsporcza pośrednia, czy tylko wystarczy montować kolektory słoneczne zgodnie z rysunkiem 5 na trójkątach do kolektorów?

3. Proszę o załączenie karty doboru wymiennika SECESPOL w budynku Gimnazjum.

4. Czy Zamawiający zezwala na zamianę rurociągów miedzianych na rurociągi ze stali nierdzewnej?

5. Czy Zamawiający zezwala na zamianę izolacji z wełny mineralnej na izolację kauczukową?

6. Prosimy o załączenie czytelnego rysunku nr 7,8,9 dla Przedszkola nr 1.    
Odpowiedź:

Ad. 1. Zgodnie z częścią opisowo – obliczeniową – 6 szt. 
Ad. 2. „Trójkąty” montażowe kolektorów zamontować zgodnie z rys. 5 na fundamencie lub na konstrukcji wsporczej. 

Ad. 3. Karta doboru wymiennika – załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Ad 4. TAK.

Ad. 5. TAK, odporną na wysoką temperaturę przeznaczoną do instalacji sanitarnych.

Ad.6. Ponownie zamieszczam rysunek 7,8,9 Przedszkole nr 1. 

