[image: image1.emf]
                                 




 Wysokie Mazowieckie 13.08.2013
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

Dotyczy przetargu: Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 09.08.2013r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o mniejszej powierzchni absorbera pojedynczego kolektora, przy równoczesnym zachowaniu całkowitej powierzchni instalacji oraz o innym parametrze a1. Zmiana wymagań w tym zakresie pozwoli na zastosowanie kolektorów o większej mocy i większych uzyskach energetycznych wiodących producentów, co wpłynie na zwiększenie efektu ekologicznego i ekonomicznego inwestycji. 
Pozostawienie wymagań względem kolektora w obecnym kształcie jest sprzeczne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ na rynku dostępny jest tylko jeden kolektor spełniający wszystkie wymagania.  
Odpowiedź:

Ad. 1. Dopuszczalna jest zamiana kolektorów. Przy doborze zamiennych należy uwzględnić sprawność oraz powierzchnię zastępczych urządzeń. Należy utrzymać ilość kolektorów zgodnie z projektem. 
