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Ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

Dotyczy przetargu: Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 16.08.2013r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie będące kontynuacją poprzednich zapytań:
Czy Zamawiający wprowadzi tolerancję 5-10% względem proponowanych parametrów równoważności, tak by dopuszczalne było zastosowanie pomp ciepła innych producentów niż Viessmann?

Odpowiedź:

 Obecnie na rynku znajduje się wiele firm produkujących wymieniony w zapytaniu asortyment, pozwalający dobrać urządzenia równoważne w stosunku do przykładowego wymienionego w dokumentacji. 
Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie parametrów:

- moc grzewcza 5%

- zużycie energii 5%

- współczynnik COP:



• w dół – 2,5%



• w górę bez ograniczeń.
