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Dotyczy przetargu: Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 16.08.2013r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie będące kontynuacją poprzednich zapytań. 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii alternatywnych do odwiertów w systemie GRD, np. odwiertów pionowych?
Odpowiedź:

Wybór technologii odwiertów mieszanych tj. sądami pionowymi i ukośnymi,  uzależniony był od warunków w miejscu przeprowadzenia inwestycji. W dwóch obiektach Szkoła Podstawowa i Przedszkole Miejskie nr 2 powierzchnia możliwa do wykonania odwiertów oraz istniejąca infrastruktura nie pozwoliły na zastosowanie innych rozwiązań. W pozostałych obiektach zastosowano technologię utrzymano tą technologię odwiertów ze względu na konieczność ograniczenia ingerencji w zagospodarowany już teren (alejki, plac zabaw, rabaty). Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który jest dla niego korzystny z punktu widzenia efektów realizacji zamówienia. Rozwiązanie techniczne zawarte w dokumentacji technicznej oraz opis przedmiotu zamówienia pozwalają na wykonanie zamówienia z zachowaniem uczciwej konkurencji. Na runku działa kilka konkurencyjnych firm świadczących usługi w zakresie odwiertów ukośnych, które stanowią jeden z elementów zakresu prac przewidzianych przy wykonywaniu centrali grzewczych. Każdy z Wykonawców ma postawione równe warunki udziału w postępowaniu.  
W związku z powyższym informuję, że podtrzymuje swoje stanowisko i nie dopuszczam możliwości wykonania całości odwiertów wyłącznie w technologii odwiertów pionowych. Odwierty powinny być wykonane metodą odwiertów pionowych i ukośnych zgodnie z dokumentacją techniczną.   
