Wysokie Mazowieckie 13.03.2014

FK.271.2.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem- II etap

W dniu 07.03.2014r. wpłynęło zapytanie o treści:

Roboty sanitarne :

1. Brak w przedmiarze robót separatora tłuszczu- występuje w opisie robót.

2. Brak w przedmiarze robót przyłącza wodociągowego- występuje w opisie.

Roboty budowlane:
1. W opisie technicznym występuje fototapeta, w przedmiarze brak.

2. Poz. 103 i 104 Szlichta cementowa o łącznej gr. 3 cm. W opisie gr. szlichty do 4 cm. Czy należy pogrubić szlichtę do 4 cm. W opisie występuje siatka zbrojąca w przedmiarze brak.

3. Poz. 108 i 109 Posadzki jednobarwne z płytek 60x60, w dokumentacji 20x20. Czy mogą być płytki gres 30x30

4. Poz. 110 i 111 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 30x60 w dokumentacji 30x30. Jakie płytki zastosować. Dotyczy kl. schodowej.

5. Poz. 112 Posadzki z wykładziny dywanowej z wywinięciem na ścianę 10 cm- wykładzina dywanowa. Wykładzina dywanowa występuje wewnątrz wykładziny PCV i nie może być wywinięta na ścianie. Czy należy skorygować współczynniki do R i M.
Odpowiedź z dnia 13.03.2014 r.: 

Roboty sanitarne:

1. Należy ująć w wycenie separator tłuszczów zgodnie z pozycją 97 przedmiaru wod-kan

2. Należy przyjąć ze przyłącze pozostaje istniejące.

Roboty budowlane:

1. Należy przyjąć fototapetę zgodnie z projektem.

2. Należy przyjąć minimum 4cm szlichty z siatka zbrojącą.

3. Można przyjąć 30x30cm.

4. Na klatce schodowej należy założyć płytki zgodnie z dokumentacją 30x30cm.

5. Należy pominąć wywinięcie wykładziny dywanowej.

