Wysokie Mazowieckie, dn. 10.07.2007 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów sieci cieplnej - ZP-10/2007
W związku z prośbą z dnia 09.07.2007 r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie w w/w przetargu rur preizolowanych czarnych ze szwem spełniających następujące normy i przystosowane do sieci cieplnych wysokoparametrowych:
PN-EN 253:2005

PN-EN 253:2005/A1:2007-07-10

PN-EN 10217-2:2004

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006

 Sieci ciepłownicze – system  preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych.

Warunki techniczne dostawy. Część 2: rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z wymaganymi własnościami w temperaturach podwyższonych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza stosowanie rur preizolowanych czarnych ze szwem spełniających normy i przystosowanych do sieci cieplnych wysokoparametrowych.






